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ประเภท : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา

หัวข้อข่าว : พบเหตุแอมโมเนียรั่วไหล โรงน้ำแข็งเขาค้อ เกิดจากการชำรุดหรือเสียหายของหน้าแปลนโซลินอยวาล์ว

โดย : ฝ่ายข่าว

ลงวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เข้าชม : 1009

 

        เมื่อเวลา 14:41  น . นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ ได้รายงานความคืบหน้า ถึงสาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหล

ที่โรงงานผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก ชื่อโรงงาน “น้ำแข็งยั่งยืนเขาค้อ” ทะเบียนโรงงานเลขที จ3-14-3/55พช(20670000325551) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 35

หมู่ที่ 9 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น เหตุการณ์ได้สงบยุติลง พนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบหาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขป้องกันดังนี้ 

 

          สาเหตุของแอมโมเนียรั่วไหลเกิดจากการชำรุดหรือเสียหายของหน้าแปลนโซลินอยวาล์ว ทำให้มีแก๊สแอมโมเนีย

ซึ่งเป็นสารทำความเย็นฟุ้งออกมาจากท่อส่งแอมโมเนียด้านขาเข้าเครื่องผลิตน้ำแข็ง ซึ่งพนักงานที่พบเหตุได้พยายามปิดวาล์ว ซึ่งมีอยู่หลายจุด

แต่ไม่สามารถระงับการรั่วไหลได้ ทำให้แอมโมเนียรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งหมด กินเวลาหลายชั่วโมง

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการตาม พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ดังนี้

 

        1. ออกคำสั่งมาตรา 39 วรรคหนึ่ง ให้หยุดกิจการชั่วคราว

เพื่อให้ช่างผู้เชี่ยวชาญซ่อมแซมเครื่องจักรที่เสียหายและให้มีวิศวกรเครื่องกลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนอนุญาตให้เปิดดำเนินการต่อไป

 

        2. ให้ทบทวนปรับปรุงแผนฉุกเฉิน กรณีแอมโมเนียรั่วไหลให้สมบูรณ์ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสม

 

        3. ให้จัดหาช่างควบคุมระบบทำความเย็นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยของกรมโรงงานงานทดแทนคนเดิมที่ออกไป

 

        4. ให้จัดทำแผนผังโรงงาน (As built drawing) ให้เป็นปัจจุบัน และส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไว้เป็นข้อมูลวางแผนเผชิญเหตุ

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่อไป

 

__________________________

 

เพลินจิต สวนศิป์พงศ์ : เรียบเรียง

 

Cr:  ที่ทำการปกครอง อ.เขาค้อ

 

สวท.เพชรบูรณ์
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